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KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY SRODOWISKA z dnia
11.09.2019 r. w sprawie awarii rurociggow
technologicznych MPWiK i zrzutu Sciekéw
nieoczyszczonych wylotem awaryjnym na wysokosci ul.
Farysa w Warszawie

WIOS w Warszawie w dniu 11 wrze$nia 2019 r. kontynuowat rozpoczete w dniu 28 sierpnia 2019 .
czynnosci kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Podczas kontroli, na podstawie informacji
przekazanych przez Spétke, ustalono, ze:

od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczecia awaryjnego zrzutu) do
godziny 24.00 w dniu 10 wrzesnia 2019 r. kolektorem przy ul. Farysa odprowadzono tacznie 3

079 530 m’® nieoczyszczonych $ciekéw komunalnych (stanowigcych mieszanine $ciekéw
bytowych, sciekdw przemystowych oraz wéd opadowych) bezposrednio do rzeki Wisty;

od godziny 5.50 w dniu 9 wrzes$nia 2019 r. (od czasu uruchomienia awaryjnego przesytu
Sciekéw do oczyszczalni ,,Czajka”) do godz. 24.00 w dniu 10 wrze$nia 2019 r. ww. awaryjnym

przesytem odprowadzono do oczyszczalni ,,Czajka” tacznie 89 783 m’ nieoczyszczonych
Sciekéw komunalnych (stanowigcych mieszanine sciekdéw bytowych, sciekdw przemystowych
oraz wod opadowych).

W dniu 10 wrzes$nia 2019 r. awaryjnym przesytem do oczyszczalni Sciekéw ,,Czajka” odprowadzono
50 993 m?, co stanowi ok. 23 % ogélnej ilosci $ciekdw doptywajacych do kolektora na wysokosci ul.

Farysa w Warszawie (219 025 m’).

W dniu 11 wrzesnia 2019 r. czes¢ nieoczyszczonych sciekdw komunalnych nadal trafia bezposrednio
do rzeki Wisty kolektorem na wysokosci ul. Farysa 1 w Warszawie.

W dniu 11 wrzeénia 2019 r. WIOS w Warszawie, w ramach trwajgcych czynnoéci kontrolnych w
MPWiK w m.st. Warszawie S.A., dokonat nastepujacych ustalen:

od dnia 3 wrzesnia 2019 r. od ok. godz. 15.00 zmieniono sposéb odprowadzania



nieoczyszczonych Sciekdw poprzez skierowanie ich na 3 kraty w celu usuwania
zanieczyszczen statych, w budynku krat przed wprowadzeniem ich do wéd rzeki Wisty
kolektorem na wysokosci ul. Farysa 1;

trwa ozonowanie, od dnia 1 wrzes$nia 2019 r. godz. 11.00 pracuje 5 urzadzen do ozonowania
Sciekéw. W dniu 7 wrzesnia 2019 r. od godzin potudniowych uruchomione zostato dodatkowe
6 urzadzenie do ozonowania. Od dnia 7 wrzesnia 2019 r. pracuje 6 urzadzenh do ozonowania
Sciekow;

na godzine 8.30 w dniu 11 wrzesnia 2019 r. wylot nie zostat zabezpieczony przed wyptywem
substancji ropopochodnych. Podczas dokonywania ogledzin w badaniu organoleptycznym
(wzrokowym) w bezposredniej okolicy wylotu nie stwierdzono zanieczyszczen substancjami
ropopochodnymi;

na godzine 8.30 w dniu 11 wrzesnia 2019 r. z zainstalowanych 11 pomp spalinowych
przepompowujacych Scieki surowe z kolektora na wysokosci wylotu ul. Farysa do
zrealizowanego zastepczego przesytu sciekdw, pracowato 9 pomp. Czes¢ Sciekdw
nieoczyszczonych nadal trafia bezposrednio do rzeki Wisty.

Przedstawiciele MWIOS wzieli udziat w posiedzeniu zespotu zarzagdzania kryzysowego m.st.
Warszawy zwotanego w dniu 11 wrzesnia 2019 r.

WIOS w Warszawie pozostaje w biezacym kontakcie z Panstwowg Straza Rybacka, Policja Rzeczng
oraz PGW Wody Polskie.

Do WIOS w Warszawie w dniu 11 wrze$nia 2019 r. wptyneta informacja od PGW Wody Polskie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, iz z racji poprawy warunkéw hydro-
meteorologicznych (zwiekszenie przeptywu i wzrost stanu wody na Wisle Srodkowej, zwiekszenie sity
wiatru i falowania wody, spadek temperatury powietrza, opady deszczu) w dniu 10.09.2019 r. na
odcinku od Mostu Pétnocnego do Ptocka, podczas przeprowadzonych wizji terenowych nie
zaobserwowano zastoisk i wystepowania piany. Przy Stopniu Wodnym we Wtoctawku km 679+400
réwniez nie zaobserwowano zanieczyszczenh oraz piany, a takze nie wystepuje nieprzyjemny zapach.
Zaobserwowane w dniu 9.09.2019 r. zastoiska w okolicy Kepy Polskiej w km 607+500 oraz w km
608+500 ulegty rozmyciu.

W dniu 11 wrzeénia 2019 r. pracownicy WIOS w Warszawie Delegatury w Ptocku od godziny 9.00
dokonali ogledzin rzeki Wisty z brzegu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem miejsc podatnych na
tworzenie sie zastoisk (tj. Wyszogrdd, Kepa Polska, Kepa Polska - Czerwonka).

W badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w nw. punktach zaobserwowano:

Kepa Polska - Czerwonka: na catej szerokosci rzeki widoczna piana o kolorze biato -
brazowym, woda lekko metna;

Rakowo: widoczna piana o kolorze biatym, ptynaca w ilosci mniejszej niz w Kepie Polskiej -
Czerwonka, woda lekko metna;

Wyszogrdd (koto mostu i na wysokosci przystani): widoczny brazowy ,kozuch” oraz piana,
woda brudna. Zanieczyszczenie ptynie catym nurtem.

W Ptocku na wysokosci mola, ul. Grabdwka i ul. Gmury na rzece nie zaobserwowano oznak
zanieczyszczenia.

WIOS w Warszawie pismem z dnia 11 wrze$nia 2019 r., w nawigzaniu do decyzji Mazowieckiego
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r., przekazat ww. informacje
do MPWiK w Warszawie S.A., do podjecia, w ramach realizacji obowigzku natozonego ww. decyzja,



dziatah prowadzacych do maksymalnego ograniczenia wptywu wprowadzanych w wyniku awarii do
rzeki Wisty nieoczyszczonych sciekéw komunalnych z lewobrzeznej Warszawy. Kopiag ww. pisma
zwrdcono sie do PGW Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie o
biezace przekazywanie informacji o zidentyfikowanych zastoiskach do MPWiK w m. st. Warszawie
S.A. wraz z wtasnymi rekomendacjami - jako zarzadcy wody rzeki Wisty, dotyczagcymi koniecznosci i
sposobu ich usuwania.

W dniu 11 wrzeénia 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOS Oddziat w Warszawie (CLB), w
ramach trwajacej kontroli prowadzonej przez WIOS w Warszawie, pobrato prébke éciekéw z kolektora
na wysokosci ul. Farysa w Warszawie. CLB pobrato takze probki wody z rzeki Wisty w wyznaczonych
punktach monitoringu badawczego.

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisty w punktach wyznaczonych na terenie m.st.
Warszawy wskazujg na negatywny wptyw zrzutu sciekéw na jakos¢ wéd w oznaczeniach tj. ChZT,,

azot ogdlny, azot amonowy, zawiesina ogélna, fosfor ogdiny, detergenty niejonowe, substancje
ekstrahujgce sie eterem naftowym, przewodnos¢, ogdiny wegiel organiczny (TOC).

Z dotychczas przeprowadzonych badan wynika, ze:

nastepuje pogorszenie jakosci wody w zakresie zawartosci azotu amonowego w wodzie w
odlegtosci 500 m ponizej miejsca zrzutu nieoczyszczonych sciekéw do wody rzeki Wisty z

kolektora na wysokosci ul. Farysa, tj.:

28 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyzej zrzutu do 29,5 mg/l ponizej zrzutu,
29 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyzej zrzutu do 10,1 mg/l ponizej zrzutu,
30 sierpnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyzej zrzutu do 5,99 mg/| ponizej zrzutu,
31 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyzej zrzutu do 11,4 mg/l ponizej zrzutu,
1 wrzesnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyzej zrzutu do 4,97 mg/| ponizej zrzutu,
2 wrzesnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyzej zrzutu do 13,0 mg/l ponizej zrzutu,
3 wrzesnia 2019 r. z <0,078 mg/| powyzej zrzutu do 3,63 mg/l ponizej zrzutu,
4 wrze$nia 2019 r. z <0,078 mg/l powyzej zrzutu do 3,98 mg/| ponizej zrzutu,
5 wrzesnia 2019 r. z <0,078 mg/I powyzej zrzutu do 20,1 mg/l ponizej zrzutu,
6 wrzesnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyzej zrzutu do 1,23 mg/I ponizej zrzutu,
7 wrzesnia 2019 r. z 0,064 mg/l powyzej zrzutu do 2,7 mg/| ponizej zrzutu,

8 wrzesnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyzej zrzutu do 3,2 mg/l ponizej zrzutu,
9 wrzes$nia 2019 r. z <0,078 mg/l powyzej zrzutu do 2,84 mg/| ponizej zrzutu,

10 wrzesnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyzej zrzutu do 2,37 mg/| ponizej zrzutu.

nastepuje pogorszenie jakoSci wody w zakresie zawartosci azotu ogélnego w wodzie w
odlegtosci 500 m ponizej miejsca zrzutu nieoczyszczonych sciekéw do wody rzeki Wisty z
kolektora na wysokosci ul. Farysa, tj.:

1 wrzesnia 2019 r. z 0,90 mg/I powyzej zrzutu do 8,07 mg/l ponizej zrzutu,

2 wrzesnia 2019 r. z 1,31 mg/l powyzej zrzutu do 20,1 mg/| ponizej zrzutu,



3 wrzesnia 2019 r. z 1,42 mg/l powyzej zrzutu do 6,44 mg/| ponizej zrzutu,
4 wrze$nia 2019 r. z 1,57 mg/l powyzej zrzutu do 6,96 mg/| ponizej zrzutu,
5 wrzesnia 2019 r. z 1,33 mg/l powyzej zrzutu do 28,5 mg/| ponizej zrzutu,
6 wrzesnia 2019 r. z 1,34 mg/l powyzej zrzutu do 3,71 mg/| ponizej zrzutu,
7 wrzesnia 2019 r. z 1,47 mg/l powyzej zrzutu do 5,12 mg/l ponizej zrzutu,
8 wrzesnia 2019 r. z 1,5 mg/l powyzej zrzutu do 7,16 mg/l ponizej zrzutu,

9 wrzednia 2019 r. z 1,55 mg/l powyzej zrzutu do 5,29 mg/| ponizej zrzutu,

10 wrzesnia 2019 r. z 3,03 mg/l powyzej zrzutu do 6,23 mg/l ponizej zrzutu.

nastepuje pogorszenie jakosci wody w zakresie zawartosci fosforu ogélnego w wodzie w
odlegtosci 500 m ponizej miejsca zrzutu nieoczyszczonych sciekdw do wody rzeki Wisty z
kolektora na wysokosci ul. Farysa, tj.:

1 wrzesnia 2019 r. z 0,115 mg/l powyzej zrzutu do 0,68 mg/l ponizej zrzutu,

2 wrzesnia 2019 r. z 0,074 mg/l powyzej zrzutu do 1,440 mg/| ponizej zrzutu,
3 wrzesnia 2019 r. z 0,058 mg/I powyzej zrzutu do 0,446 mg/| ponizej zrzutu,
4 wrze$nia 2019 r. z 0,151 mg/I powyzej zrzutu do 0,528 mg/l ponizej zrzutu,
5 wrzesnia 2019 r. z 0,073 mg/I powyzej zrzutu do 2,250 mg/| ponizej zrzutu,
6 wrzesnia 2019 r. z <0,040 mg/| powyzej zrzutu do 0,051 mg/l ponizej zrzutu,
7 wrzesnia 2019 r. z 0,086 mg/I powyzej zrzutu do 0,474 mg/| ponizej zrzutu,
8 wrzesnia 2019 r. z 0,095 mg/l powyzej zrzutu do 0,745 mg/l ponizej zrzutu,
9 wrzes$nia 2019 r. z 0,056 mg/I powyzej zrzutu do 0,300 mg/l ponizej zrzutu,
10 wrzes$nia 2019 r. z 0,051 mg/I powyzej zrzutu do 0,306 mg/l ponizej zrzutu.

jakos¢ wody w zakresie zawartosci ChZT., w wodzie w odlegtosci 500 m ponizej miejsca zrzutu

nieoczyszczonych sciekédw do wody rzeki Wisty z kolektora na wysokosci ul. Farysa, wykazuje
nastepujaca tendencje, tj.:

1 wrzes$nia 2019 r. z 25,6 mg/l powyzej zrzutu do 60,1 mg/l ponizej zrzutu
(pogorszenie),

2 wrzesnia 2019 r. z 29,3 mg/l powyzej zrzutu do 200,0 mg/I ponizej zrzutu
(pogorszenie),

3 wrzesnia 2019 r. z 15,1 mg/l powyzej zrzutu do 42,9 mg/l ponizej zrzutu
(pogorszenie),

4 wrze$nia 2019 r. z 32,7 mg/l powyzej zrzutu do 56,9 mg/| ponizej zrzutu
(pogorszenie);
5 wrzesnia 2019 r. z 25,8 mg/l powyzej zrzutu do 184 mg/l ponizej zrzutu
(pogorszenie),

6 wrzesnia 2019 r. z 49,9 mg/l powyzej zrzutu do 50,2 mg/l ponizej zrzutu (brak
wptywu);



7 wrzesnia 2019 r. z 27,6 mg/l powyzej zrzutu do 46,2 mg/| ponizej zrzutu
(pogorszenie),

8 wrzesnia 2019 r. z 29,1 mg/l powyzej zrzutu do 86,9 mg/| ponizej zrzutu
(pogorszenie),

9 wrzesnia 2019 r. z 23,6 mg/I powyzej zrzutu do 53,4 mg/l ponizej zrzutu
(pogorszenie),

10 wrzesnia 2019 r. z 26,6 mg/l powyzej zrzutu do 69,3 mg/l ponizej zrzutu
(pogorszenie).

nastepuje pogorszenie jakosci wody w zakresie zawartosci ogélnego wegla organicznego
(TOC) w wodzie w odlegtosci 500 m ponizej miejsca zrzutu nieoczyszczonych sciekéw do wody
rzeki Wisty z kolektora na wysokosci ul. Farysa, tj..

1 wrzesnia 2019 r. z 7,62 mg/l powyzej zrzutu do 17,4 mg/l ponizej zrzutu,
2 wrzesnia 2019 r. z 8,76 mg/l powyzej zrzutu do 47,5 mg/| ponizej zrzutu,
3 wrzesnia 2019 r. z 8,67 mg/l powyzej zrzutu do 17,5 mg/l ponizej zrzutu,
4 wrze$nia 2019 r. z 11,4 mg/l powyzej zrzutu do 16,6 mg/| ponizej zrzutu,
5 wrzesnia 2019 r. z 9,15 mg/l powyzej zrzutu do 49,9 mg/l ponizej zrzutu,
6 wrzesnia 2019 r. z 8,53 mg/l powyzej zrzutu do 13 mg/l ponizej zrzutu,

7 wrzesnia 2019 r. z 5,73 mg/l powyzej zrzutu do 7,11 mg/l ponizej zrzutu,
8 wrzesnia 2019 r. z 8,04 mg/| powyzej zrzutu do 16,8 mg/l ponizej zrzutu,
9 wrzesdnia 2019 r. z 8,30 mg/l powyzej zrzutu do 16,4 mg/| ponizej zrzutu,

10 wrzesnia 2019 r. z 7,65 mg/l powyzej zrzutu do 13 mg/| ponizej zrzutu.

Na podstawie wynikéw badan terenowych prébek wody pobranych w dniu 11 wrze$nia 2019 .
stwierdzono:

brak wptywu na jakos¢ wody rzeki Wisty w odlegtosci 500 m ponizej miejsca zrzutu
nieoczyszczonych sciekdw do wody rzeki Wisty w poréwnaniu do punktu powyzej zrzutu (tto)
w zakresie wskaznika: tlen rozpuszczony tj.

- 8,7 mg/l powyzej zrzutu (tto),
- 8,8 mg/l ponizej zrzutu;

brak wptywu na jakos¢ wody rzeki Wisty w odlegtosci 500 m ponizej miejsca zrzutu
nieoczyszczonych sciekdw do wody rzeki Wisty w poréwnaniu do punktu powyzej zrzutu (tto)
w zakresie wskaznika: przewodnosc tj.:

- 1365 uS/cm powyzej zrzutu (tto),

- 1378 uS/cm ponizej zrzutu;

podwyzszenie zawartosci tlenu rozpuszczonego w odlegtosci 500 m ponizej miejsca zrzutu



nieoczyszczonych Sciekdw do wody rzeki Wisty w odniesieniu do badanh przeprowadzonych w
dniach poprzednich, tj.

- w dniu 1 wrzesnia 4,6 mg/l,
- w dniu 2 wrzesnia 5,7 mg/I,
- w dniu 3 wrzesnia 5,9 mg/I,
- w dniu 4 wrzesnia 7,2 mg/I,
- w dniu 5 wrzesnia 5,1 mg/I,
- w dniu 6 wrzesnia 7,9 mg/I,
- w dniu 7 wrzesnia 8,1 mg/I,
- w dniu 8 wrzesnia 6,4 mg/I,
- w dniu 9 wrzesnia 8,3 mg/l,
- w dniu 10 wrzesnia 8,4 mg/I,
- w dniu 11 wrzesnia 8,8mg/I.

Kolejne oznaczenia prezentowane w ponizszych tabelach s uzupetniane w miare pozyskiwania
wynikéw badan z CLB.

Kolorem niebieskim wyrézniono oznaczenia otrzymane w dniu 11 wrzesnia 2019 .

. Scieki nieoczyszczone - kolektor na wysokoéci ul. Farysa 1 w Warszawa - prébka
jednorazowa z wylotu do rzeki Wisty z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 wrze$nia 2019 r.

Wartos¢
iednostka dopuszczalna 28.08.2019r. godz. 29.08.2019r. godz. 30.08.2019r. godz. 31.08.2019r. godz. 01.09.2019r. godz.
! okreglona w 1234 9.25 8.25
przepisach*

Zapach nie okreslono - - Z4G Z5G Z5G
Barwa nie okreslono - - ciemnoszara szara szara
pH 6,5-9,0 8,00 8,30 8,30 8,70 7,70
[Temperatura °C 35 24,0 23,9 22,9 23,0 21,6
ChZT,, mg/l 125 592 696 409 533 223
lAzot ogéIny mg/l 30 63,2 70,6 38,6 66,3 43,4
IAzot amonowy mg/| 10 43,7 52 27,2 46,6 34,6
Fosfor ogélny mg/| 3 731 9,49 4,01 7,63 4,25
Chlorki mg/I 1000 - 262 - - -
Siarczany mg/l 500 - 91,2
Fenole lotne - indeks ma/l 01 ) 0117
fenolowy
\Weglowodory
ropopochodne - mg/l 15 0,135 0,397 0,139 0,143 <0,100
indeks olejowy
Cyjanki wolne mg/l 0,1 - 0,009
Cyjanki zwigzane mg/I| 5 - 0,012 - - -
Zawiesina ogdlna mg/| 35 320 336 468 320 155
Substancje
ekstrahujace sie mg/| 50 27,1 35,6
eterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/| 10 4,95 4,48 2,53 5,28 2,47
0g6Iny wegiel
organiczny (TOC) mg/! 30
Detergenty anionowe mg/l 5 4,7 5,5 2,6 7 3,1
Fluorki mg/Il 25 - 0,226 - - -
ITrichlorometan mg/l 2 - 0,00288
IAldryna mg/l 0 - <0,000002
Chrom (VI) mg/| 0,1 - <0,008
Chrom ogdiny mg/| 0,5 - 0,060
BZT, mg/l 25 277 363 310 340 170
Bor mg/| 1 0,084
Cynk mg/l 2 0,122




Kadm mg/| 0,4 <0,001
Miedz mg/l 0,5 0,032
Nikiel mg/| 0,5 <0,006
Otow mg/| 0,5 <0,020
Zelazo ogéine mg/l 10 0,63

* aktualnie obowigzujace rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1311)

Ciag dalszy tabeli nr | - Scieki nieoczyszczone - kolektor na wysokosci ul. Farysa 1 w Warszawa -
prébka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisty od dnia 2 wrze$nia 2019 r. do 6 wrzesnia 2019 r.

Wartos¢
iednostka dopuszczalna 02.09.2019r. godz. 03.09.2019r. godz. 04.09.2019r. godz. 05.09.2019r. godz. 06.09.2019r. godz.
J okreslona w 11.30 9.20 8.55 8.45 9:30
przepisach*

Zapach nie okreslono Z5G Z2G Z3G
Barwa nie okreslono szara szara szara
pH 6,5-9,0 8,4 8,2 8,1 8,0 8,2
[Temperatura °C 35 23,2 20,7 21,2 22,0 21,9
ChZT,, mg/l 125 550 476 392 507 641
IAzot ogdlny mg/l 30 70,3 48,6 60,3 68,1 75,4
IAzot amonowy mg/l 10 49,1 32,9 45,9 51,8 56,3
Fosfor ogéiny mg/I 3 6,13 4,39 4,32 6,33 2,11
Chlorki mg/l 1000 238
Siarczany mg/| 500 93,7
Fenole lotne - indeks ma/l 01 0,078
fenolowy
\Weglowodory
ropopochodne - mg/l 15 1,212 <0,100
indeks olejowy
Cyjanki wolne mg/l 0,1 <0,005
Cyjanki zwigzane mg/| 5 <0,005
Zawiesina ogdlna mg/l 35 446 396 206 276 300
Substancje
ekstrahujace sie mg/| 50 39,2 12,8
eterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/l 10 3,38 1,88 2,11 2,20 3,50
0g6Iny wegiel
organiczny (TOC) mo/! 30 154 130
Detergenty anionowe mg/I 5 54 1,9 32 3,3 3,9
Fluorki mg/l 25 0,143
[Trichlorometan mg/| 2 <0,0005
JAldryna mg/Il 0
Chrom (VI) mg/l 0,1 <0,008
Chrom ogdiny mg/| 0,5 0,004
BZT, mg/l 25 310 230
Bor mg/l 1 <0,008
Cynk mg/l 2 0,117
Kadm mg/| 0,4 <0,001
Miedz mg/l 0,5 0,036
Nikiel mg/l 0,5 0,011
Otow mg/| 0,5 <0,020
Zelazo ogéine mg/l 10 <0,032

* aktualnie obowigzujgce rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzehn wodnych (Dz. U. 22019 .
poz. 1311)

Ciag dalszy tabeli nr | - Scieki nieoczyszczone - kolektor na wysokosci ul. Farysa 1 w Warszawa -
prébka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisty od dnia 7 wrzesnia 2019 r. do dnia 11 wrzesnia 2019 r.



. g\{)aprﬁgizzalna 07.09.2019r. godz. 08.09.2019r. godz. 09.09.2019r. godz. 10.09.2019r. godz.
Jednostka o fegiona w 8.40 8.40 9.30 8.45 11.09.2019r. godz.
przepisach* 9.05

Zapach nie okreslono

Barwa nie okreslono

pH 6,5-9,0 7,7 7,9 8,0 8,0 8,0

[Temperatura °C 35 20,1 19,8 21,4 19,4 21,3

ChZT,, mg/| 125 358 451 384 352

lAzot ogéIny mg/l 30 47,9 37,3 54,9 51,1

IAzot amonowy mg/l 10 35,5 22,5 42,1 37

Fosfor ogdiny mg/l 3 4,45 4,13 4,15 3,49

Chlorki mg/I 1000 234

Siarczany mg/| 500 101

gr?z;)ll(?wky)tne - indeks mo/l 01 0,051

\Weglowodory

ropopochodne - mg/| 15 <0,100

indeks olejowy

Cyjanki wolne mg/| 0,1 <0,005

Cyjanki zwigzane mg/l 5 <0,005

Zawiesina ogdlna mg/| 35 156 310 222 186

Substancje

ekstrahujace sie mg/| 50 15,0

leterem naftowym

Detergenty niejonowe mg/l 10 0,883 0,601 2,09 1,55

it A &

Detergenty anionowe mg/I 5 2,6

Fluorki mg/| 25 0,208

ITrichlorometan mg/l 2 0,006

IAldryna mg/l 0 <0,002

Chrom (VI) mg/| 0,1 <0,008

Chrom ogéiny mg/I 0,5

BZT, mg/l 25

Rtec mg/l 0,06 0,0000175

Bor mg/| 1 0,166

Cynk mg/I| 2 0,146

Kadm mg/l 0,4 <0,0001

Miedz mg/l 0,5 0,0516

Nikiel mg/l 0,5 0,0051

Otow mg/I 0,5 0,0030

Zelazo ogéine mg/l 10 0,987

* aktualnie obowigzujgce rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeh wodnych (Dz. U. z2019 .
poz. 1311)

Il. Monitoring badawczy rzeki Wisty

1. Woda z rzeki Wisty - ok. 50 m powyzej zrzutu Sciekéw (tto) - pobdr brzegowy z okresu od
28 sierpnia 2019 r. do 1 wrzesnia 2019 r.

. Wartos¢ dopuszczalna g 45 50195, godz. 29.08.2019r. godz. 30.08.2019r. godz. 31.08.2019r. godz. 01.09.2019r. godz.
jednostka okreslona w 12.40 14.40 9.20 11.15 7.20
przepisach* ’ . ’ ’ :
pH 75-84 8,30 9,00 78 9,00 7,60
[Temperatura °C <24,0 26,5 26,9 26,8 27,4 24,2
ChzT,, mg/l <30,0 32,1 29,9 32,0 26,2 25,6
IAzot ogéiny mg/l <40 2,00 1,61 1,38 131 0,90
IAzot amonowy mg/| <0,843 <1,00 <1,00 <0,078 <1,00 <1,00
Fosfor ogdlny ma/l <0,30 0,156 013 0,08 0,17 0,115
Chlorki mg/l <756 163
Siarczany mg/| <715 54,1
Fenole lotne - indeks
onolowy ma/l <0,010 <0,002




\Weglowodory

ropopochodne - mg/l <0,200 <0,100
indeks olejowy
Cyjanki wolne mg/| <0,050 <0,005
Cyjanki zwigzane mg/| =<0,050 <0,005
Zawiesina ogdlna mg/| <30,8 44 26 37 43 31
Substancje
ekstrahujace sie mg/l - 8,8
leterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/I - 0,282 0,506
[Tlen rozpuszczony ~ mg/| 27,4 10,8 10,1 7,76 7,7 6,2
Przewodnos¢ uS/cm =850 750 870 971 913 1006
0g6Iny wegiel
organiczny (TOC) mg/| <13,6 8,65 7,87 7,62
Bor mg/| <2 <0,08
Cynk mg/I <1 0,033
1,5 (dla twardosci =
Kadm Ko/l 200 mg CaCo,/l) <10
MiedZ mg/l =<0,05 0,015
Nikiel ug/! 34 <6,0
Otow ug/l 14 <20,0
. ) nie okreslono wartosci 0,45
Zelazo ogdine mg/|

dopuszczalnej

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
zatgcznikéw nr 6 i 9 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz $rédlgdowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla |l
klasy (stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

Ciag dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisty - ok. 100 m powyzej zrzutu Sciekdw (tto) - pobér
brzegowy od dnia 2 wrze$nia 2019 r. do 6 wrzesnia 2019 r.

Od dnia 3 wrzes$nia 2019 r., ze wzgledu na budowe mostu pontonowego, punkt pomiarowy powyzej
zrzutu Sciekéw (tto) zostat przeniesiony z 50 m do 100 m powyzej wylotu na wysokosci ul. Farysa.

Wartos¢
iednostka dopuszczalna 02.09.2019r. godz. 03.09.2019r. godz. 04.09.2019r. godz. 05.09.2019r. godz. 06.09.2019r. godz.
! okreslona w 10.55 8.30 8.15 8.25 8.30
przepisach*
pH 75-8,4 8,6 7.5 7,6 8,1 7.8
[Temperatura °C <24,0 25,2 21,2 21,7 21,7 22,0
ChZT,, mg/| <30,0 29,3 15,1 32,7 25,8 49,9
lAzot ogdliny mg/| <4,0 1,31 1,42 1,57 1,33 1,34
IAzot amonowy mg/| <0,843 <0,078 <0,078 <0,078 <0,078 <0,078
Fosfor ogdiny mg/l <0,30 0,074 0,058 0,151 0,073 <0,040
Chlorki mg/| <75,6
Siarczany mg/l <715
Fenole lotne - indeks mafl <0,010 <0,002
fenolowy
Weglowodory
ropopochodne - indeks mg/I <0,200
olejowy
Cyjanki wolne mg/l <0,050
Cyjanki zwigzane mg/l <0,050
Zawiesina ogdlna mg/l <30,8 31,0 31,0 70,0 31 30,0
Substancje
ekstrahujace sie mg/l
leterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/I -
[Tlen rozpuszczony mg/l =74 8,5 6,2 8 8,7 9,0
Przewodnos¢ uS/cm <850 1029 1077 1103 1102 1212
0gdiny wegiel
organiczny (TOC) mg/| <13,6 8,76 8,67 11,4 9,15 8,53
Cynk mg/| <1 0,00954
1,5 (dla twardosci =
Kadm ug/l 200 mg CaCO,/1) <0,045
Miedz mg/l <0,05 0,0160
Nikiel ug/! 34 2,08
Otow uo/l 14 <0,36
Chrom (V1) mg/| <0,02 <0,008
Chrom ogélny mg/l <0,05 <0,008

Rted uo/l 0,07 <0,015




Fluorki

tetrachlorometan
richlorometan

1,2-dichloroetan

mg/l
g/l
ug/l
Hg/!

12
2,5
10

0,127
<0,50
<0,50
<0,50

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
zatacznikéw nr 6 i 9 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srédlgdowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla |i
klasy (stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

Cigg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisty - ok. 100 m powyzej zrzutu Sciekéw (tto) - pobér
brzegowy od dnia 7 wrzesnia 2019 r. do dnia 11 wrzesnia 2019 r.

pH
[Temperatura
ChZT,,

Azot 0gdiny
Azot amonowy
Fosfor ogdiny
Chlorki

Siarczany

Fenole lotne - indeks
fenolowy
\Weglowodory
olejowy

Cyjanki wolne
Cyjanki zwigzane

[Zawiesina ogdlna

Substancje
ekstrahujace sie
eterem naftowym

Detergenty niejonowe

[Tlen rozpuszczony
Przewodnos¢
0gélny wegiel
organiczny (TOC)
Cynk

Kadm

MiedZ

Nikiel

Otéw

Chrom (VI)
Chrom ogdlny
Rtec

Fluorki
tetrachlorometan
[Trichlorometan

1,2-dichloroetan

jednostka

°C

mg/|
mg/I|
mg/l
mg/|
mg/I
mg/l

mg/|

ropopochodne - indeksmg/I

mg/|
mg/l
mg/|

mg/|

mg/|
mg/l
uS/cm

mg/l
mg/|
o/l
mg/|
g/l
g/l
mg/|
mg/l
g/l
mg/Il
g/l
g/l
g/l

Wartos¢
dopuszczalna
okreslona w
przepisach*
7,5-84
<24,0
<30,0

<4,0
<0,843
<0,30
<75,6
<71,5

<0,010

<0,200

<0,050
<0,050
<30,8

=74
<850

<13,6

=<1
1,5 (dla twardosci

= 200 mg CaCoOy/l)

<0,05
34

14
<0,02
<0,05
0,07
<15
12

2,5

10

07.09.2019r. godz. 08.09.2019r.

8.20

7,8
20,2
27,6
1,47
0,064
0,086

<0,002

39

8,0
1127

5,73
0,0104
<0,045

0,00214
1,64
<0,36
<0,008
<0,008
<0,015
0,129
<0,50
3,64
<0,50

godz. 8.15

7.9
20,7
29,1
15
<0,078
0,095

<0,002

47

7.4
1108

8,04
0,00400
<0,045

0,00225
1,70
<0,36
<0,008
<0,008
<0,015
0,126
<0,50
3,22
<0,50

09.09.2019r.
godz. 8.30

7,8
20,3
23,6
1,55
<0,078
0,056

<0,002

34

8,5
1131

8,30
0,00601
<0,045

0,0523
2,14
<0,36
<0,008
<0,008
<0,015
0,131
<0,50
1,26
<0,50

10.09.2019r.
godz. 8.20

8,0
18,9
26,6
3,03
<0,078
0,051

32

8,7
1414
7,65

11.09.2019r.
godz. 8.30

8,2
20,0

8,7
1365

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
zatgcznikéw nr 6 i 9 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz $rédlgdowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla I
klasy (stan ekologiczny dobry) jakosci wéd




2. Woda z rzeki Wisty - ponizej zrzutu sciekéw (pobdr brzegowy) z okresu od 28 sierpnia 2019 r.do 1
wrzesnia 2019 r.

B 28.08.2019r. godz. 29.08.2019r. godz. 30.08.2019r. godz. 31.08.2019r. godz. 01.09.2019r. godz.
Wartos¢ dopuszczalna 1> 45 1510 1055 11.40 7.40
jednostka okreslona w
rzepisach* izej izej izej
przep 50m ponizej zrzutu 500m ponizej zrzutu500m ponizel 500m ponizej 500m ponizej
zrzutu zrzutu zrzutu

pH 75-84 8,0 8,80 7,90 8,30 7,70
[Temperatura °C <24,0 25,0 26,2 25,6 25,2 24,8
ChZT., mg/| <30,0 292 134 149 139 60,1
JAzot ogdiny mg/l =<4,0 40,3 15 12,5 16,6 8,07
IAzot amonowy mg/l <0,843 29,5 10,1 5,99 11,4 4,97
Fosfor ogélny mag/| =<0,30 3,32 1,76 1,21 1,64 0,68
Chlorki mag/| <75,6 178
Siarczany mg/| <715 61,2
Fenole lotne - indeks
fenolowy mg/l <0,010 <0,002
\Weglowodory
ropopochodne - mag/| =<0,200 <0,100
indeks olejowy
Cyjanki wolne mg/l =<0,050 <0,005
Cyjanki zwigzane mag/| =<0,050 <0,005
Zawiesina ogdlna mg/l <30,8 145 101 330 78 48
Substancje
ekstrahujgce sie mg/l - 34,7
leterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/I - 4,39 1,20
[Tlen rozpuszczony ~ mg/Il =74 7,87 7.8 5,8 53 4,6
Przewodnos¢ uS/cm =850 1083 1045 831 1031 1087
Ogdiny wegiel
organiczny (TOC) mg/l <13,6 35,6 36,1 17,4
Bor mag/| <2 <0.08
Cynk mg/| <1 0,017

1,5 (dla twardosci =
Kadm Hg/l 200 mg CaCo,/l) <L0
Miedz mg/l <0,05 0,012
Nikiel ug/l 34 <6,0
Otow g/l 14 <20,0
: . nie okreslono wartosci
Zelazo ogdine mg/| dopuszczalnej 0,36

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
zatgcznikéw nr 6 i 9 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédlgdowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla i
klasy (stan ekologiczny dobry) jakosci wod

Ciag dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisty - ponizej zrzutu Sciekéw (pobér brzegowy) od dnia
2 wrzednia 2019 r. do 6 wrzesnia 2019 r.

02.09.2019r. godz. 03.09.2019r. godz. 04.09.2019r. godz. 05.09.2019r. godz. 06.09.2019r. godz.

Wartoéc 12.00 9.00 8.40 9.05 9.00
iednostka dopuszczalna
J okreslona w L . o o .
przepisach* 500 m ponizej 500 m ponizej 500 m ponizej 500 m ponizej 500 m ponizej
zrzutu zrzutu zrzutu zrzutu zrzutu

pH 75-8,4 8,4 7,8 8 8,0 7,9
[Temperatura °C <24,0 24,4 21,8 22,1 219 21,6
ChZT,, mg/| =<30,0 200,0 42,9 56,9 184 50,2
lAzot ogélny mg/| <4,0 20,1 6,44 6,96 28,5 3,71
IAzot amonowy mg/l <0,843 13 3,63 3,98 20,1 1,23
Fosfor ogdiny mg/l =<0,30 1,440 0,446 0,528 2,250 0,051
Chlorki mg/| <75,6
Siarczany mg/| <715
Fenole lotne - indeks
fenolowy mg/l <0,010 0,004
\Weglowodory
ropopochodne - indeks mg/I <0,200
olejowy
Cyjanki wolne mg/l =<0,050
Cyjanki zwigzane mg/| <0,050
Zawiesina ogdlna mg/| <30,8 98 45 56 137 30,0
Substancje
ekstrahujace sie mg/l

eterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/!

[Tlen rozpuszczony mg/| =7,4 5,7 59 7,2 51 79
Przewodnos¢ uS/cm =850 1208 994 1133 1308 1209




g%‘:gg:@g(ﬁ'oc) mg/l <136 47,5 17,5 16,6 49,9 13,0
Cynk mg/l <1 0,00966
Miedz mg/l <0,05 0,0127
Nikiel ug/l 34 2,43
Otow ug/l 14 <0,36
Chrom (V1) mg/| =<0,02 <0,008
Chrom ogdiny mg/l <0,05 <0,008
Rtec ug/l 0,07 0,0312
Fluorki mg/l <15 0,130
tetrachlorometan ug/l 12 <0,50
[Trichlorometan po/l 2,5 <0,50
1,2-dichloroetan ug/l 10 <0,50

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
zatgcznikéw nr 6 i 9 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédlgdowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla |l
klasy (stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

Ciag dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisty - ponizej zrzutu Sciekéw (pobér brzegowy) od dnia
7 wrzesnia 2019 r. do dnia 11 wrzesnia 2019 r.

L. 07.09.2019r. 08.09.2019r. 09.09.2019r. 10.09.20109r. 11.09.2019r. godz.
Wartos¢ godz. 9.00 godz. 8.50 godz. 9.00 godz. 9.20 9.40
jednostka dopu;.zczalna
okreslona w L o o o o
przepisach* 500 m ponizej 500 m ponizej 500 m ponizej 500 m ponizej 500 m ponizej
zrzutu zrzutu zrzutu zrzutu zrzutu
pH 75-84 8,1 8,0 7.9 7,9 7,9
[Temperatura °C <24,0 20,9 20,4 20,4 20,0 21,3
ChZT, mg/l <30,0 46,2 86,9 53,4 69,3
lAzot ogdiny mg/l =<4,0 5,12 7.16 5,29 6,23
IAzot amonowy mg/l <0,843 2,7 3,20 2,84 2,37
Fosfor ogdiny mg/l <0,30 0,474 0,745 0,300 0,306
Chlorki mg/l <75,6
Siarczany mg/l <715
Fenole lotne - indeks
renolowy mg/l <0,010 <0,002 0,005 0,006
\Weglowodory
ropopochodne - indeksmg/I <0,200
olejowy
Cyjanki wolne mg/l <0,050
Cyjanki zwigzane mg/l <0,050
Zawiesina og6lna mg/l =<30,8 42 75 56 50
Substancje
ekstrahujace sie mg/l -
leterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/l -
[Tlen rozpuszczony mag/l =7,4 8,1 6,4 8,3 8,4 8,8
Przewodnos¢ pS/cm <850 1164 1113 1143 1415 1378
Ogdiny wegiel
organiczny (TOC) mg/l =136 711 16.8 16,4 13
Cynk mg/l <1 0,00979 0,0134 0,0176
1,5 (dla twardosci
Kadm pg/l > 200 mg CaCO,/l) <0,045 <0,045 <0,045
MiedZ mg/l =0,05 0,00215 0,00174 0,0294
Nikiel g/l 34 1,65 1,74 2,08
Otow ua/l 14 <0,36 <0,36 <0,36
Chrom (VI) mg/| <0,02 <0,008 <0,008 <0,008
Chrom ogélny ma/l <0,05 <0,008 <0,008 <0,008
Rtec g/l 0,07 0,0309 <0,015 <0,015
Fluorki mg/l <15 0,134 0,121 0,138
tetrachlorometan pg/l 12 <0,50 <0,50 <0,50
[Trichlorometan ua/l 2,5 4,75 5,78 <0,50
1,2-dichloroetan pg/l 10 <0,50 <0,50 <0,50




* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujgcego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
zatgcznikéw nr 6 i 9 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédladowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla |i
klasy (stan ekologiczny dobry) jakosci wod

3. Woda z rzeki Wisty - m. Kazun (pobdr z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 wrzesnia 2019

r.

pH
[Temperatura
ChZT,,

lAzot ogdiny
IAzot amonowy
Fosfor ogolny
Chlorki

Siarczany

fenolowy
\Weglowodory
ropopochodne -
indeks olejowy

Cyjanki wolne

Cyjanki zwigzane
Zawiesina ogdlna
Substancje
ekstrahujagce sie
eterem naftowym

Przewodnos¢
Ogdiny wegiel

organiczny (TOC)

Fenole lotne - indeks

jednostka

°C

mg/l
mg/l
mg/|
mg/l
mg/l
mg/l

mag/l
mg/l

mg/l
mag/Il
mg/l

mg/l

Detergenty niejonowe mg/I
[Tlen rozpuszczony

mg/l
uS/cm

mg/l

Warto$¢ dopuszczalna
okreslona w
przepisach*

75-84
<24,0
=<30,0
<4,0
<0,843
<0,30
<75,6

<71,5
=<0,010

=<0,200

<0,050

<0,050
=<30,8

27,4
<850

30.08.2019r. godz. 31.08.2019r. godz. 01.09.2019r.
10.00 11.40 godz.8.30
8,10 8,1 8,00
25,3 26,1 24,6
37,4 42,4 28,9
2,14 1,69 1,64
<0,05 <0,05 <0,05
0,14 0,12 0,120
57,2 45 29

8,0 8,2 7,2

926 915 1026
6,96 5,62 5,33

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu

jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédlagdowych norm jakosci dla substanc;ji

priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla Il klasy
(stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

Ciag dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisty - m. Kazun (pobdr z mostu) od dnia 2 wrzesnia 2019 r. do

6 wrzesnia 2019 r.
Wartos¢
iadnostka dopuszczalna 02.09.2019r. godz. 03.09.2019r. godz. 04.09.2019r. godz. 05.09.2019r. godz. 06.09.2019r. godz.
) okreslona w 8.50 9.05 8.45 9.00 8.50
przepisach*

pH 7,5-84 8,2 8,0 8,2 8,3 8,3
[Temperatura °C <24,0 24,4 22,4 21,0 20,6 20,4
ChZT,, mg/| =<30,0 28,8 26,4 46,8 34,8 36,3
lAzot ogdiny mg/| =<4,0 1,58 1,60 1,62 1,51
JAzot amonowy mg/l <0,843 <0,050 0,11 0,066 0,095 0,050
Fosfor ogdiny mg/l =<0,30 0,130 0,130 0,140 0,160 0,130
Chlorki mg/l <75,6
Siarczany mg/l <715
Fenole lotne - indeks
fenolowy mg/! =0,010
\Weglowodory
ropopochodne - indeks mg/I =<0,200
olejowy
Cyjanki wolne mg/l =<0,050
Cyjanki zwigzane mg/| <0,050
Zawiesina ogdlna mg/l =<30,8 29,0 29,0 35,0 33,0 30,0
Substancje
ekstrahujace sie mg/|
leterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/I -
[Tlen rozpuszczony mg/l =74 7.6 7,1 8,6 91 9,0
Przewodnos$¢ uS/cm <850 937 1046 1094 1106 1192
0gbiny wegiel
organiczny (TOC) mg/l <13,6 5,28 5,6 54 5,48 5,63




* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujgcego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu

jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédlgdowych norm jakosci dla substanc;ji

priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla Il klasy
(stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

Ciag dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisty - m. Kazun (pobdr z mostu) od dnia 7 wrzesnia 2019 r. do
dnia 11 wrzesnia 2019 r.

jednostka
pH
[Temperatura °C
ChZT,, mg/l
Azot ogdiny mg/l
Azot amonowy mg/l
Fosfor ogdiny mg/I
Chlorki mg/I
Siarczany mg/l
Fenole lotne - indeks ma/l
fenolowy 9
\Weglowodory
ropopochodne - indeks mg/I
olejowy
Cyjanki wolne mg/l
Cyjanki zwigzane mg/l
Zawiesina ogdina mg/l
Substancje
ekstrahujace sie mg/l

leterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/I

[Tlen rozpuszczony mg/I
Przgwodnos"é uS/cm
ranicmy toc) ™9
Cynk mg/l
Kadm g/l
Miedz mg/l
Nikiel g/l
Otow ug/l
Chrom (VI) mg/l
Chrom ogdiny mg/l
Rtec ug/l
Fluorki mg/I
tetrachlorometan ug/l
[Trichlorometan ug/l
1,2-dichloroetan ug/l

Wartos¢
dopuszczalna
okreslona w
przepisach*
75-8,4
<24,0
<30,0

=<4,0
<0,843
=<0,30
<75,6
<71,5

<0,010

<0,200

<0,050
<0,050
<30,8

=7,4
<850

<13,6

=<1

07.09.2019r. godz.08.09.2019r. godz.09.09.2019r. godz.10.09.2019r. godz. 11.09.2019r.

7.26

8,2
19,8
32,8
1,57
<0,050
0,110

36

8,8
1201
5,85

1,5 (dla twardosci =
200 mg CaCoO/l)

<0,05
34

14
<0,02
<0,05
0,07
<15
12

2,5
10

7.35 6.30 10.00
8,2 8,0 8,4
20,0 20,2 18,9
32,5 23,6 29,1
1,55 1,55 1,94
<0,050 <0,0075 0,056
0,110 0,056 0,130
<0,002 <0,002

45 34 38
8,5 7,8 9,9
1115 1122 1338
5,58 5,86
0,00911

<0,045

0,00224

1,66

<0,36

<0,008

<0,008

<0,015

0,19

<0,50

<0,50

<0,50

godz. 9.20

8,5
18,9

10,5
1463

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
zatgcznikéw nr 6 i 9 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédlgdowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla |l
klasy (stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

4. Woda z rzeki Wisty - m. Wyszogrdd (pobdr z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 wrzesnia

2019 r.

pH
[Temperatura
ChZT,,

lAzot ogdiny
JAzot amonowy
Fosfor ogdiny

jednostka

°C

mg/|
mg/l
mag/Il
mg/l

Warto$¢ dopuszczalna
okreslona w
przepisach*

75-84

<24,0

=<30,0

=<4,0

<0,843

<0,30

30.08.2019r. godz. 31.08.2019r. godz. 01.09.2019r. godz.

9.20

8,00
24,8
30,6
1,46
<0,078
0,078

7.00

7.7
23,6
23,2
1,03
<1,0
0,123

6.10

7,90
21,3
28,5
0,83
<1,0
0,138




Chlorki mg/l <75,6

Siarczany mg/Il <715
Fenole lotne - indeks mgll <0,010
[fenolowy

\Weglowodory

ropopochodne - mg/l <0,200
indeks olejowy

Cyjanki wolne mg/l =<0,050
Cyjanki zwigzane mg/| <0,050
Zawiesina ogdina mg/l <30,8 24,0 20 26,0
Substancje

ekstrahujace sie mg/l

eterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/Il -
[Tlen rozpuszczony ~ mg/I =7,4 8,6 7,0 7.5

Przewodnos¢ uS/cm <850 695 757 774
Ogolny wegiel mg/l <136 9,82 9,28 8,28

organiczny (TOC)

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srédladowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla Il klasy
(stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

Ciag dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisty - m. Wyszogréd (pobér z mostu) od dnia 2 wrzesnia
2019 r. do 6 wrzesnia 2019 r.

Wartos$¢
iednostka dopuszczalna 02.09.2019r. godz. 03.09.2019r. godz. 04.09.2019r. godz. 05.09.2019r. godz. 06.09.2019r. godz.
] okreslona w 8.15 6.15 6.10 7.50 6.25
przepisach*

pH 75-84 8,0 7.5 8,1 7.9 8,0
[Temperatura °C <24,0 22,5 18,7 18,4 19,4 19,0
ChZT,, mg/| =<30,0 28,5 26,9 28,8 31,5 43,6
lAzot ogéiny mg/l =<4,0 1,62 1,41 1,44 1,56 1,85
IAzot amonowy mg/| =<0,843 <0,078 <0,078 <0,078 <0,078 <0,050
Fosfor ogélny mg/I =<0,30 0,145 0,152 0,128 0,138 0,17
Chlorki mg/l <75,6
Siarczany mg/l <715
Fenole lotne - indeks ma/l £0,010
fenolowy
\Weglowodory
ropopochodne - mg/| <0,200
indeks olejowy
Cyjanki wolne mg/I =<0,050
Cyjanki zwigzane mg/I <0,050
Zawiesina ogdlna mg/| =<30,8 26,0 26,0 28,0 32,0 31,0
Substancje
ekstrahujace sie mg/|
leterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/I| -
ITlen rozpuszczony ~ mg/l 27,4 7.8 7.4 9,5 7.9 7.5
Przewodnos¢ uS/cm =850 827 854 896 905 920
0g6lny wegiel
organiczny (TOC) mg/| <13,6 9,16 10,8 10,1 9,41 9,06

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédlagdowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla Il klasy
(stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

Ciag dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisty - m. Wyszogréd (pobér z mostu) od dnia 7 wrzesnia
2019 r. do dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Wartos¢
iednostka dopuszczalna 07.09.2019r. godz. 08.09.2019r. godz. 09.09.2019r. godz. 10.09.2019r. godz. 11.09.2019r,
J okre¢lona w 5.40 5.20 7.15 6.45 godz. 6.10
przepisach*
pH 7,5-8,4 8,3 8,3 7,8 7,8 8,3

emperatura °C <24,0 18,3 17,2 19,4 19,7 17,4
ChZT,, mg/l =<30,0 34,5 33,6 32,9



Azot 0gdiny mg/l <4,0 1,65 1,81 1,78
IAzot amonowy mg/| <0,843 0,105 <0,078 <0,050
Fosfor ogdlny mg/l <0,30 0,16 0,125 0,16
Chlorki mg/| <75,6

Siarczany mg/l <715

fFenole lotne - indeks mg/l <0,010

‘enolowy

\Weglowodory

ropopochodne - mg/Il <0,200

indeks olejowy

Cyjanki wolne mg/| <0,050

Cyjanki zwigzane mg/l <0,050

Zawiesina ogdlna  mg/l <30,8 36 34 36
Substancje

ekstrahujace sie mg/l

eterem naftowym

Dlet_ergenty mg/l

niejonowe

[Tlen rozpuszczony mg/I =7,4 10,0 8,1 8,4 8,2 9,5
Przewodnos¢ uS/cm <850 1089 1056 907 1023 1150
0godlny wegiel

organiczny (TOC) mg/l <13,6 7,71 12,1 6,68

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédlgdowych norm jakosci dla substanc;ji
priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla Il klasy
(stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

5. Woda z rzeki Wisty - m. Ptock na wysokosci ul. Grabéwka - powyzej ujecia wody z okresu od 28
sierpnia 2019 r. do 1 wrzesnia 2019 r.

Wartos¢
iednostka dopuszczalna 28.08.2019r. godz. 29.08.2019r. godz. 30.08.2019r. godz. 31.08.2019r. godz. 01.09.2019r. godz.
] okreslona w 15.40 6.15 8.15 6.00 5.40
przepisach*

pH 75-8,4 8,40 8,0 7,90 7,9 8,20
ITemperatura °C <24,0 25,0 23,3 24,7 24,4 23,7
ChZT,, mg/| =<30,0 31,6 31,5 27,8 28,2
JAzot ogdlny mg/l <4,0 1,51 1,36 1,34 0,97 0,86
IAzot amonowy mg/l <0,843 <0,078 <0,078 <0,078 <1,0 <1,0
Fosfor ogdiny mg/| =<0,30 0,15 0,051 0,115 0,138
Chlorki mg/| <75,6
Siarczany mg/l <715
Fenole lotne - indeks
fenolowy mg/l =0,010
\Weglowodory
ropopochodne - mg/l <0,200
indeks olejowy
Cyjanki wolne mg/l <0,050
Cyjanki zwigzane mg/l =<0,050
Zawiesina ogdlna mg/| <30,8 21,0 22,0 22,0 22,0
Substancje
ekstrahujace sie mg/l
leterem naftowym
Detergenty niejonowe mg/I -
ITlen rozpuszczony mg/l =74 9,41 7,71 7,2 7.9 8,4
Przewodnos¢ uS/cm <850 762 778 722 712 767
0gdiny wegiel
organiczny (TOC) mg/| <13,6 9,48 7,57 8,96

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédlgdowych norm jakosci dla substanc;ji
priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla Il klasy
(stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

Ciag dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisty - m. Ptockna wysokosci ul. Grabéwka - powyzej ujecia
wody od dnia 2 wrze$nia 2019 r. do 6 wrzesnia 2019 r.



pH
ITemperatura
ChZT,,

lAzot ogdiny
IAzot amonowy
Fosfor ogdlny
Chlorki

Siarczany

Fenole lotne - indeks
fenolowy
\Weglowodory
ropopochodne -
indeks olejowy
Cyjanki wolne

Cyjanki zwigzane
[Zawiesina ogdlna
Substancje
ekstrahujace sie
leterem naftowym

[Tlen rozpuszczony
Przewodnos¢
0gdiny wegiel
organiczny (TOC)

jednostka

°C

mag/|
mag/|
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

mag/|

mag/|
mg/l
mg/l

mg/l

Detergenty niejonowe mg/I

mg/l
pS/cm

mag/|

Wartos¢
dopuszczalna
okreslona w
przepisach*
75-84
<24,0
<30,0

<4,0
<0,843
<0,30
<75,6

<71,5
<0,010

<0,200

<0,050
<0,050
<30,8

=74
<850

<13,6

02.09.2019r. godz. 03.09.2019r. godz. 04.09.2019r. godz. 05.09.2019r. godz. 06.09.2019r. godz.

7.40 5.30 5.15 7.05 7.20
8,2 6,9 7,9 8,2 8,2
22,6 20,4 19,1 19,5 19,6
3L,8 31 29 32,5 38,1
1,52 1,43 1,29 1,54 1,62
<0,078 <0,078 <0,078 <0,078 <0,050
0,143 0,166 0,098 0,091 0,13
24,0 24,0 16,0 31,0 31,0
8,2 71 9,4 10,3 8,6
775 840 903 865 932
8,53 9,03 8,94 10,2 6,55

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz $rédladowych norm jakosci dla substanc;ji
priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla Il klasy

(stan ekologiczny dobry) jakosci wéd

Ciag dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisty - m. Ptockna wysokosci ul. Grabéwka - powyzej ujecia
wody od dnia 7 wrze$nia 2019 r. do dnia 11 wrzesnia 2019 r.

organiczny (TOC)

jednostka
pH
[Temperatura °C
ChZT,, mg/l
Azot 0gdiny mg/l
[Azot amonowy mg/I
Fosfor ogdlny mg/
Chlorki mg/I
Siarczany mg/Il
Fenole lotne - indeks ma/|
fenolowy 9
\Weglowodory
ropopochodne - mg/
indeks olejowy
Cyjanki wolne mg/l
Cyjanki zwigzane mg/l
Zawiesina ogélna  mg/I
Substancje
ekstrahujace sie mg/
eterem naftowym
Dlet_ergenty ma/l
niejonowe
[Tlen rozpuszczony  mg/I
Przewodnos¢ uS/cm
0gdiny wegiel mg/|

Wartos¢
dopuszczalna
okreslona w
przepisach*
75-84
<24,0
<30,0

<4,0
<0,843
<0,30
<75,6
<715

<0,010

<0,200

=0,050
<0,050
=30,8

=74
<850

<13,6

07.09.2019r. godz. 08.09.2019r. godz. 09.09.2019r. godz. 10.09.2019r. godz. 11.09.2019r.
6.30 6.10 9.00 8.10 godz. 7.15
8,2 8,2 8,1 8,0 8,1

17,2 18,0 19,6 19,8 17,2

40,5 32,7 31,6

1,5 1,47 1,48

0,07 <0,078 <0,050

0,15 0,116 0,14

33 32 30

12,4 10,6 8,2 8,5 10,4

994 1042 971 1064 1009

7,11 9,43 7,63

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédlgdowych norm jakosci dla substanc;ji
priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla Il klasy




(stan ekologiczny dobry) jakosci wéd
Kolorem niebieskim wyrézniono oznaczenia otrzymane w dniu 11 wrzesnia 2019 .

Kolejne oznaczenia beda uzupetniane w miare pozyskiwania wynikéw badan z CLB.

W dniu 11 wrzesnia 2019 r., zgodnie z ustaleniami z Zespotu Zarzadzania Kryzysowego m.st.
Warszawy, odbyt sie wspdlny pobér prébek wody z rzeki Wisty przez CLB oraz MPWiK w m.st.
Warszawie S.A. w wyznaczonych przez Inspekcje Ochrony Srodowiska punktach monitoringu
badawczego na terenie m.st. Warszawy.

W dniu 8 wrzesnia 2019 r. dokonano dodatkowych jednorazowych poboréw wody w zakresie
monitoringu badawczego w m. Nowy Dwoér Mazowiecki:

Wartos¢
iednostka dopuszczalna Woda z rzeki Wisty (pobér z Woda z rzeki Narew (pobér z
J okreslona w mostu) mostu)
przepisach*
pH 75-8,4 7.9 7,8
[Temperatura °C <24,0 20,2 19,7
ChZT,, mg/I| <30,0 41,2 27,7
JAzot ogdiny mg/| <4,0 1,82 1,3
JAzot amonowy mg/| <0,843 0,05 0,15
Fosfor ogdiny mg/l <0,30 0,20 0,22
Zawiesina ogdlna mg/I| <30,8 38 11
fFe”°'e lotne - indeks 0,010 <0,002 <0,002
enolowy
[Tlen rozpuszczony mg/l 27,4 7.6 6,3
Przewodnos¢ uS/cm =850 1047 514
Ogéiny wegiel
organiczny (T0C) ma/l <136 6,11 8,92
Cynk mg/l <1 0,0758 0,00779
>

Kadm ug/l ;bso(ﬂ; tc";acr(‘)’jf’)" Z 20,045 0,0886
Miedz mg/| <0,05 0,0199 0,00231
Nikiel ua/! 34 <1,0 1,76
ot6w ug/l 14 <0,36 <0,36
Chrom (VI) mg/I| <0,02 <0,008 <0,008
Chrom ogdiny mg/I| <0,05 <0,008 <0,008
Rtec ua/! 0,07 <0,015 0,0737
Fluorki mg/| <15 0,18 0,21
tetrachlorometan uo/l 12 <0,50 <0,50
[Trichlorometan ug/! 2,5 <0,50 <0,50
1,2-dichloroetan ug/! 10 <0,50 <0,50

* ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujacego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do
zatgcznikéw nr 6 i 9 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srédlgdowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) - jako wartos¢ graniczng podano wartos¢ dla |i
klasy (stan ekologiczny dobry) jakosci wod

Nastepny Strona


https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1934,Komunikat-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Srodowiska-w-sprawie-us.html
https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1934,Komunikat-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Srodowiska-w-sprawie-us.html

